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Сети водоснабжения:
От ТК-1 (т. А) до наружной стены здания (т. Б), способ прокладки сетей подземно бесканально, протяженность проектируемого участка 9 м;
От 3УТ-30 (т. В) до наружной стены здания (т. Г), способ прокладки сетей подземно бесканально, протяженность проектируемого участка 7 м.
Сети водоотведения:
От колодца К-9 до наружной стены здания (т. Д), способ  прокладки сетей подземно бесканально, протяженность проектируемого участка 20 м;
От колодца К-10/49 до наружной стены здания (т. Е), способ прокладки сетей подземно бесканально, протяженность проектируемого участка 28 м;

3УТ-30

ТК-1
Проектируемая камера
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"Сети водоснабжения от камеры 3УТ-30 до наружной стены здания по ул. Павлова"
"Сети водоснабжения от камеры ТК-1 до наружной стены здания по ул. Патрикеева"
"Сети водоотведения от колодца К-9 до наружной стены здания  по ул. Павлова"

"Сети водоотведения от колодца К-10/49 до наружной стены здания  по ул. Патрикеева"
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